Gemeinde Emmingen-Liptingen den 17.10.2017
Al

Erlauterung zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Technischen
Ausschusses am 02.11.2017

Vorlage Nr. TA/047/2017

Kindergarten Emmingen
-Wéarmeversorgung

Der Gebadudeteil des Kindergartens Emmingen Baujahr 1992 wird ausschlieRlich mit
Fulbodenheizung versorgt. Langjahrig sind hier laufend Klagen iiber zu geringe
Raumtemperaturen speziell im tiefen Winter bei starkem Wind vorhanden. Einzeine
Raume kénnen kommen dann nur noch auf ca. 17 ® C Raumtemperatur.

Das Planungsbiiro Westhauser aus Wurmlingen hat die Situation untersucht und
folgende Ursachen gefunden:

Eine FuBbodenheizung kann nur bis zu einer max. bestimmten Leistung
Raumwérme Obertragen. Diese wird im Wesentlichen bestimmt durch die max.
zulassige Vorlauf-Temperatur und die max. Oberflachentemperatur auf dem Boden.

Ist nun der Raumwé&rmebedarf gréRer als die max. mdgliche Leistung der
FuBbodenheizung kommt es bei Extrembedingungen (sehr kalte, windstarke
Witterung) zu einer Unterdeckung der notwendigen Heizleistung je Raum. Das
Geb&ude im Baujahr 1992 hatte noch relativ humane Dammstandards. Die
Raumhdéhen sind durchweg um einiges héher als bliche Wohnraumhéhen. Dadurch
verschlechtert sich das Volumenverhélinis zu den gm Bodenflachen. Der Grundriss
hat bei all den R&umen sehr groRe {berdurchschnittiche Hollfiachen mit
Aullenwand, AuBenfenster, Dach, Boden gegen Erdreich. Das Planungsbiro sieht
zwei grundsatzliche Anséatze, den Temperaturmangel zu beheben: Es erfolgt eine
Thermografie-Aufnahme der Hullfliche mit gleichzeitiger Luftdichtigkeitsmessung
nachts, bei tiefen AuRentemperaturen. Samtliche dann erkannten groRen
Schwachstellen der Hille werden nachfolgend bearbeitet mittels Bauteilaustausch
oder Nachriistungen. Kosten sind leider so noch nicht zu benennen. Diese diirften
aber betrachtlich ausfallen.

Alternativ kann die Heizleistung je Raum ergénzt werden. Hierzu kénnten zusatzlich
Deckenstrahl-Heizbander zum Einsatz kommen. Diese werden mit frei verlegten
Rohrleitungen, kommend aus der Heizzentrale unterkannte-sichtbar angebunden. Mit
einem ergénzten Heizkreis wird die vorhandene Regelung erweitert. Die
Kostenschéatzung belduft sich auf netto 19.400,00 EUR.



Beschlussfassungsvorschlédge:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Pianungsbiro Westhauser
tiefer in das Thema einzusteigen, d.h. zunéchst zur Kostenklarung beide Ansétze

zu verfolgen.

2. Im Haushalt 2018 sollen Finanzierungsmittel eingestellt werden.
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